
令和８年８月４日 

 

大迫田浄水場等運転管理業務委託に係る公募型プロポーザル回答 

 

 次のとおり回答します。 

項  目 

（書類名称・ページ・項目など） 
質問内容 回  答 

標準仕様書 P7 

第２５条 業務範囲 

３ 定期業務 

（１）排泥池・排水池清掃及

び（２）濃縮槽清掃について、

実施頻度をご教示ください。 

各年１回程度です。 

標準仕様書 P7 

第２５条 業務範囲 

３ 定期作業 

（４）伐採作業 

 

新たに追加された伐採作業

について、想定される作業内

容、実施範囲、使用機材及び

発生材の処分方法をご教示

ください。 

（電動工具を用いない範囲

など） 

受注者が対応する範囲は運

転維持管理上必要な軽微な

作業との理解でよろしいで

しょうか。 

想定される作業内容は、倒木

等により対象施設の運転維

持管理に支障をきたす場合

の伐採作業や、タケノコの除

去等です。のこぎりまたは人

力で対応できる軽微なもの

で、電動工具を用いない範囲

です。発生材は対象施設内

の、運転維持管理上支障とな

らない場所へ残置とします。 

受注者が対応する範囲は、お

見込みのとおりです。 

標準仕様書 P7 

第２５条 業務範囲 

３ 定期業務 

（５）その他浄水場の運転

管理に必要な諸作業 

その他浄水場の運転管理に

必要な諸作業について、想定

される業務内容と実施頻度

をご教示ください。 

想定される作業内容及び実

施頻度は、以下のとおりで

す。 

沈殿池取水管・取水口網の清

掃(適時)、活性炭スラリー撹

拌機形成機の点検・清掃(活

性炭使用時期・月１回)、配

水池管理道の溝掃除(適時)、

配水池流量計のドレン排水・

エアー抜き(月１回)、ろ過池

流量計・ろ過抵抗計ベンチュ

リー管の排水・清掃(年６回

程度)、自動水質監視装置・

原水メダカの水槽清掃(月１

回)、応急給水装置のドレン

排水作業(月１回)、浄水池連

通管バルブ開閉作業(月１

回)、その他運転維持管理上

必要な作業。 



標準仕様書 P9 

第２９条 調整及び整備 

「各機器が正常に動作する

よう調整及び整備に努める

こと。」とありますが、調整

及び整備とは一般的な工具

で対応できる保全業務であ

り、分解点検のような修繕業

務については業務範囲外と

の理解でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

標準仕様書 P13 

第４１条 水質の保証範

囲 

管理目標値を逸脱した場合、

貴市への報告のほかに受注

者に求められる責はない理

解でよろしいでしょうか。 

受注者の責めによるものを

除き、お見込みのとおりで

す。 

標準仕様書 P13 

第４３条 引継ぎ 

次期受託業者への引継ぎに

ついて、実施期間、実施回数

及び想定される引継内容は

現受託業者の裁量で実施す

る理解でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

特記仕様書 P1 

第２条 施設運転概要 

その他運転上必要な資料に

ついて、対象施設においてデ

マンド管理を実施している

場合、その管理に用いている

電力使用実績データ(契約電

力、最大デマンド値、月別電

力量等)を開示いただくこと

は可能でしょうか。 

周南市公式ホームページに

掲載している、 

周南市上下水道局 周南市

水道事業年報 令和６年度 

統計編 電力使用量 

をご参照ください。 

特記仕様書 P4 

第９条 経費の負担 

（９）備消耗品等はメスシリ

ンダーやフラスコなどの消

耗品を指し、機器の調整や整

備に必要な潤滑油脂類(オイ

ル、グリス等)はご支給いた

だけるという理解でよろし

いでしょうか。 

潤滑油類(補修用のオイル・

グリース等)は経費に含まれ

ています。 

潤滑油類(定期点検などで全

交換する油脂等)は支給しま

す。 

 本業務の委託期間中に予期

せぬ事由等で物価や労務単

価に著しい変動があった場

合、業務委託費を変更するた

めの協議は可能でしょうか。 

協議することは可能です。 

 


